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Tämä opinnäytetyö on tehty osana Eurajoen vesihuoltolaitoksen viemäri-
verkon kuntoselvitystä. Vesihuoltolaitoksen laskuttamattoman jäteveden 
määrä on lähes 50 % vuosittaisesta jätevesikertymästä. Tavoitteena oli 
selvittää vuotovesien osuutta jätevesivirtaamasta kuivana ja sateisena jak-
sona. Lisäksi tutkittiin vuotovesien alueellista jakaumaa, tunkeutumisreit-
tejä sekä suoritettiin tarkastuskaivojen kuntoselvitys. 
 
Viemäriverkon kuntoselvitys toteutettiin keväällä 2013. Taustatietojen ke-
ruun ja niiden analysoinnin suoritti vesihuoltolaitos ja muut tutkimukset 
hankittiin ostopalveluna. Kuntoselvityksen suunnittelussa käytettiin hy-
väksi vesihuoltolaitoksen vuonna 1999 teettämää vuotovesiselvitystä. 
Kuntoselvitys oli kaksivaiheinen. Ensimmäiseksi suoritettiin virtausmitta-
uksia, joista saatujen tulosten perusteella osattiin kohdistaa myöhemmin 
keväällä tehdyt savukokeet kaikkein vuotavimmille viemäriosuuksille.  
 
Selvityksen toteutustapa perustuu yleisesti käytössä olevien vuotoveden 
etsintämenetelmien käyttökelpoisuuden arviointiin ja niistä soveltuvimpi-
en menetelmien hyödyntämiseen. Selvityksessä todettiin viemäriverkon 
virtaamien kasvavan sadejaksona merkittävästi ohjeellista mitoitusarvoa 
suuremmiksi. Lisäksi todettiin virtaamien kasvussa suurta alueellista vaih-
telua.  
 
Suoritetun kuntoselvityksen perusteella voidaan todeta saneeraustoimenpi-
teiden tarvetta olevan sekä vesihuoltolaitoksen runkoverkossa että verk-
koon liitettyjen kiinteistöjen järjestelmissä. Runkoverkossa suoritettujen 
saneerausten jälkeen olisi syytä suorittaa uusi, nyt tehtyä yksityiskohtai-
sempi kuntoselvitys, jossa voitaisiin hyödyntää monipuolisemmin olemas-
sa olevia tutkimusmenetelmiä. 
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This thesis was completed as a part of the sewer network condition survey 
for the Eurajoki municipal water company. The volume of uncharged 
waste water is nearly 50% of the yearly waste water accrual. The aim was 
to research the share of infiltration/inflow water in the waste water flow 
during a dry and rainy period. In addition, the research included mapping 
the regional distribution of the infiltration/inflow water and routes of pene-
tration as well as a condition survey of inspection wells. 
 
The condition survey of the sewer network was executed in the spring of 
2013. The collection and analysis of background information was carried 
out by the water supply plant, and flow measurements as well as smoke 
tests were done by Hämeen Vesihuolto Ltd. The condition survey was 
planned with the aid of an infiltration/inflow survey, subcontracted by the 
water supply plant in 1999, and done in two phases. The first step was to 
conduct flow measurements and the second to utilise the results in target-
ing the smoke tests later in the spring to the sewer sections with most 
leakage. 
 
The execution of the survey is based on the applicability evaluation of the 
generally used technologies for detecting infiltration/inflow and the utili-
sation of the most advantageous methods. 
 
The survey stated that the flow in the sewer network increased during a 
rainy period to a significantly higher level than the normative rated value. 
In addition, large regional fluctuations were discovered in the increase of 
the sewage flow.  
 
Based on the condition survey, it can be stated that there is a need for fu-
ture renovation both in the backbone network of the water company and in 
the property sewer systems which are attached to it. After renovation done 
to the backbone network, it would be recommendable to complete a new 
more detailed condition survey which could exploit a more diverse set of 
research methods. 
 
Keywords water supply, inflow/infiltration, condition survey, flow measurement 
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Tämä opinnäytetyö on tehty osana Eurajoen vesihuoltolaitoksen viemäri-
verkon kuntoselvitystä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää viemäriin 
tunkeutuvien vuotovesien alueellista jakaumaa sekä määrittää viemäri-
verkkoon päätyvien hule- ja vuotovesien alkuperä.  
 
Eurajoen vesihuoltolaitos toimittaa kaiken verkkoonsa kulkeutuvan jäte-
veden Rauman Veden käsiteltäväksi. Jätevesi pumpataan Raumalle viime 
kädessä yhden suurehkon jätevesipumppaamon kautta. Keväisin ja syksyi-
sin virtaamat kasvavat jätevesiviemäreissä niin suuriksi, että em. pump-
paamon pumppauskapasiteetti on äärirajoilla ja pahimmillaan osa jäteve-
destä päätyy ylivuotoputken kautta suoraan vesistöön. Viemärivuodot ovat 
suuri riskitekijä viemäriverkon kunnon ja hallinnan kannalta. Vuotava 
verkko koettelee myös vesihuoltolaitoksen taloutta, sillä vuositasolla las-
kuttamattoman jäteveden osuus lähentelee 50 prosenttia. Lisääntyvien 
puhdistuskustannusten lisäksi vuotovesien suuri osuus kasvattaa jätevesi-
pumppaamojen sähkönkulutusta sekä lisää pumppujen huoltotarvetta ly-
hentäen niiden käyttöikää. Vuotovesien tunkeutumiskohtien selvittämisel-
lä ja korjaamisella voidaan vesihuoltolaitoksen taloudellista tulosta kohen-
taa säästyvien pumppauskustannusten ja Raumalle maksettavien jätevesi-
maksujen alentumisen kautta.  
 
Kunnan viemäriverkkoa on viime vuosina laajennettu haja-asutusalueille 
ja lausunnolla olleen vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaan viemä-
riverkon laajentamista on tarkoitus jatkaa myös tulevina vuosina. Viemä-
röidyn alueen kasvaessa, myös käsiteltäväksi toimitettavan jäteveden mää-
rä kasvaa. Jotta yhä kasvavan jätevesimäärän asianmukainen toimittami-
nen käsiteltäväksi onnistuu nykyisellä pumppaamokapasiteetilla, tulee 
vuotovesien määrää verkostossa kyetä vähentämään. 
 
Vesihuoltolaitos on teettänyt edellisen vuotovesiselvityksen vuonna 1999 
kirkonkylän alueella. Tuon tutkimuksen tulosten perusteella on suoritettu 
saneeraustoimenpiteitä pahimmin vuotaneilla alueilla. Vuotovesiselvityk-
sen tuloksia hyödynnettiin myös tämän opinnäytetyön yhteydessä. 
 
Viemäriverkon kuntoselvitys toteutettiin keväällä 2013. Kuntoselvitys on 
kaksiosainen. Ensimmäinen osa on vuotovesiselvitys, joka muodostuu sa-
demäärien, pumppaustiedon ja virtausmittausten tarkastelusta sekä ana-
lysoinnista. Toinen osa on viemäriverkon kuntotutkimus, jossa menetel-
minä käytettiin tarkastuskaivojen kuntoselvitystä ja savukokeita.  
 
Kuntoselvityksen ohella opinnäytetyössä esitellään yleisesti käytössä ole-
via vuotoveden etsintämenetelmiä sekä perustellaan käytettyjen menetel-
mien käyttökelpoisuutta juuri tämän selvityksen yhteydessä. Tämän selvi-
tyksen tulosten perusteella Eurajoen vesihuoltolaitos toteutti kesällä 2013 
tarkastuskaivojen korjauksia ja uusimisia. Kiinteistöjen järjestelmissä ole-






2 VIEMÄRÖITÄVÄT VEDET 
Vesihuoltolain (9.2.2001/119) 3§:n 1 kohdan mukaan viemäröinnillä tar-
koitetaan jäteveden, huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamis-
ta ja käsittelyä. Viemäröitäviä vesiä muodostuu asutuilla alueilla talousve-
den käytöstä, rakennusperustusten kuivatuksesta sekä huonosti läpäisevien 
pintojen muodostamista valumavesistä. Viemäriin päätyy sinne ohjattujen 
vesien lisäksi myös muita vesiä niin tahattomasti kuin tahallisestikin. 
(Karttunen 2004, 453.) 
2.1 Jätevesi 
Jätevettä muodostuu asumisen ja teollisen toiminnan seurauksena. Täten 
jätevesi voidaan jakaa asumisjäteveteen ja teollisuusjäteveteen. Näiden jä-
tevesikomponenttien yksityiskohtainen osuuksien tiedostaminen on sitä 
tärkeämpää, mitä suurempi teollisuuden osuus kokonaisvirtaamasta on. 
(Karttunen 1999, 138.)  
2.1.1 Asumisjätevesi 
Asumisjätevesi on taloudessa käytetyn veden ylijäämävettä sekä pääasias-
sa vettä sisältävää jätettä. Asumisjätevedestä melkein kaikki on peräisin 
vesijohtovedestä. Vesijohtoveden osuuden arvioidaan olevan 80 – 90 % 
kaikesta asumisjätevedestä. Viemärilaitteistoja suunniteltaessa voidaan 
olettaa asumisjäteveden määrän olevan sama kuin johtoveden ominais-
käyttö vaikka ominaiskäyttöön sisältyvät mm. sammutus ja kasteluvedet. 
 
 
Kuva 1. Asumisjätevesien muodostuminen 
Paras tapa määrittää asumisjäteveden alueellinen määrä mittaamatta, on 
seurata kullekin alueelle jaetun johtoveden määriä riittävän monena päivä-
nä. Syntyvän jäteveden määrä vaihtelee vuorokauden ajasta, viikonpäiväs-
tä ja vuodenajasta riippuen. Vuorokaudessa voidaan arvioida asumisjäte-
vettä syntyvän 200 – 400 l/as. Jätevesivirtaaman vaihtelu seuraa vesijoh-




vissa tiettyä tasaantumista ja viivästymistä verrattuna vesijohtoveden käy-
tön vaihteluun. Jätevesivirtaamien tasaantuminen on seurausta pitkien 
viemäreiden kyvystä varastoida jätevettä suuren vedenkäytön aikana. (Jä-
tevesikuormituksen vähentäminen 2013; Karttunen 1999, 139-140; Kart-
tunen 2004, 457-459.) 
2.1.2 Teollisuusjätevesi 
Teollisuusjäteveden osuus jätevesikertymästä on riippuvainen alueellisen 
teollisuuden määrästä ja laadusta. Teollisuusjäteveden suuri osuus koko-
naisjätevedestä aiheuttaa yleensä suurta vaihtelua viemäriverkon jätevesi-
virtaamiin eri viikonpäivien ja vuorokauden aikojen välillä. Virtaamat 
saattavat nousta erittäin suuriksi joinakin ajanjaksoina. Syntyvän jäteveden 
määrää riippuu tuotantolaitoksen teollisuudenalasta. Teollisuudenalojen 
välillä on veden käytön määrissä suurta vaihtelua. Jopa saman teollisuu-
denalan sisällä saattaa olla keskenään toisistaan poikkeavia menetelmiä 
käytössä, joiden välillä vedenkäyttö tai syntyvän jäteveden määrä saattaa 
vaihdella voimakkaasti. Moderneissa tuotantolaitoksissa vedenkäyttö on 
optimoitu yleensä vanhoja paremmin. Syntyvän jäteveden määrää voidaan 
likimääräisesti arvioida tuote- tai raaka-ainemäärien perusteella. Varmin 
tapa selvittää toiminnassa olevan teollisuuslaitoksen jätevesimäärät ja nii-
den vaihtelu, on suorittaa mittauksia riittävän pitkinä havaintosarjoina. 
Vesi-intensiivinen teollisuus huolehtii yleensä vedenhankinnastaan ja jäte-
vedenkäsittelystään itse. (Karttunen 1999, 140-141; Karttunen 2004, 459.) 
2.1.3 Jäteveden koostumus 
Yleensä kunnallisten jäteveden puhdistamojen jätevesivirtaama on suu-
rimmaksi osaksi peräisin kotitalouksista ja erilaisten laitosten sosiaaliti-
loista. Jätevesi soveltuu koostumukseltaan hyvin puhdistettavaksi tavan-
omaisessa aktiivilieteprosessissa. Tyypillisin prosessin puhdistustulokseen 
vaikuttava koostumusmuutos on jäteveden väkevyyden vaihtelu. Väke-
vyyden vaihtelua aiheuttaa viemäriverkkoon erinäisistä syistä tunkeutuva 
vuotovesi tai voimakkaasti vaihteleva teollisuusjätevesien suuri osuus ko-
konaisvirtaamasta. Teollisuuslaitosten jätevesien laadun määrittäminen 
edellyttää tavallisesti kenttätutkimusten suorittamista. Yleensä teollisuus-
jätevesien osuus on korkeintaan 30 % kokonaisjätevesimäärästä.  
 
Jäteveden kuormitus tarkoittaa yksittäisen aineen määrää vuorokauden vir-
taamassa. Kuormituksen laatu tarkoittaa kuormittavan aineen pitoisuutta 
tietyssä jätevesitilavuudessa. Kuormitustekijöitä ovat mm. orgaaninen ai-
nes, typpi, fosfori ja kiintoaines. Taulukossa 1. on esitetty yhdyskunnan jä-










Taulukko 1. Yhdyskunnan jätevesien tyypillinen koostumus (Karttunen 1999, 173.) 
Kuormitustekijä Kuormitus g/as*d Kuormitus mg/l 
BHK₇ 75 - 100 200 - 250 
Fosfori (P) 2 - 5 6 - 12 
Typpi (N) 12 - 15 30 - 40 
Kiintoaines 100 - 120 250 - 300 
2.1.4 Jäteveden esikäsittely 
Jäteveden puhdistusprosessin optimaalisen toiminnan edellytyksenä on jä-
teveden oikeanlainen esikäsittely. Esikäsittelyn menetelmät valitaan varsi-
naisen puhdistusprosessin ja laitoksen koon mukaan. Esikäsittelyn tarkoi-
tuksena on poistaa varsinaisia puhdistusprosesseja häiritsevät tai laitteita 
vahingoittavat epäpuhtaudet. Yleensä esikäsittely mitoitetaan muuta lai-
tosta suuremmalle virtaamalle. Esikäsittely saattaa tapahtua useissa eri yk-
siköissä, joita voidaan myös yhdistää. Jäteveden esikäsittelyn tarkoitukse-
na on: 
 




• tulevan jäteveden virtaaman säätely 
• esilaskeutus 
 
Välppien tarkoituksena on erottaa jätevedestä karkeat, kuitumaiset ja 
muoviset epäpuhtaudet. Hiekka ja muut tavallista raskaammat epäpuhtau-
det erotetaan jätevedestä omassa yksikössään. Hiekanerotus perustuu ve-
den virtausnopeuden pienentämiseen, jolloin raskaimmat hiekka- ja kivi-
rakeet laskeutuvat altaan pohjalle. Rasvanerotus perustuu ilmastukseen, 
jolloin vettä kevyemmät rasvamaiset ja öljymäiset ainekset nousevat ve-
den pintaan. Esi-ilmastus on usein toteutettu pidentämällä rasvanerotuksen 
ilmastusaikaa. Esi-ilmastuksella varmistetaan jäteveden happipitoisuus 
varsinaisissa puhdistusprosesseissa. Virtaamien tasauksen tarkoituksena 
on ylläpitää puhdistamon suunnitteluperusteena ollutta virtaamaa, joka on 
edellytyksenä hyvälle puhdistustulokselle sekä häiriöttömälle puhdistus-
prosessille. Virtaamien tasaus toteutetaan erillisillä tasausaltailla, jotka 
voivat sijaita joko päälinjalla tai sen vieressä. Esilaskeutusta voidaan käyt-
tää esikäsittelynä ennen varsinaisia puhdistusprosesseja. Esilaskeutus pois-
taa jätevedestä laskeutuvia aineita, öljyä ja rasvaa sekä osan orgaanisesta 
kuormituksesta. Ennen biologista käsittelyä tehtävän esilaskeutuksen tar-
koitus on alentaa biologisen käsittely-yksikön kuormitusta. Esilaskeutuk-
seen voidaan liittää myös flokkaus, joka toteutetaan sekoittamalla jäteve-
teen flokkauskemikaalia tehostamaan laskeutumiskelpoisten flokkien syn-
tymistä. Flokkauskemikaalit ovat polymeerisia yhdisteitä, joissa on yleen-






Hulevesi, jota aikaisemmin kutsuttiin sadevedeksi, on peräisin lumen su-
lamisvesistä, sadevesistä sekä lisäksi taajama-alueella katujen huuhteluve-
sistä. Hulevesien määrä vaihtelee runsaasti alueesta riippuen. Viemäröitä-
vän huleveden määrä on riippuvainen sateen rankkuudesta ja kestosta sekä 
valuma-alueen vedenläpäisykyvystä. Myös valuma-alueen kaltevuudella 
on vaikutusta imeytymiseen ja sitä kautta huleveden määrään. (Kannala 
2001, 13.) 
 
Luonnontilaisilla ja maatalousvaltaisilla alueilla pintavalunta on minimaa-
lista. Imeytymisen lisäksi osa maahan sataneesta vedestä sitoutuu kasvilli-
suuteen ja haihtuu vesihöyryksi. 
 
Päällystetyn alueen suuri osuus heikentää pintavesien laatua. Hulevedet 
ovat useimmiten laadultaan huonoimpia aivan sateen alussa, jolloin vesi 
huuhtoo päällystetyille pinnoille kertyneen lian. Hulevedet voivat sisältää 
mm. ravinteita, bakteereja, orgaanista ainetta, öljyä ja rasvoja sekä haital-
lisia ja myrkyllisiä yhdisteitä. Huleveden laatu on yleensä sitä huonompaa, 
mitä tehokkaammin alue on rakennettu. (Nurminen 2005, 8-10; Aalto-


































Vesihuoltoverkosto muodostuu vesijohto- ja viemäriverkosta. Nämä mo-
lemmat ovat tärkeä osa yhdyskuntien infrastruktuuria. Viemäriverkko 
muodostuu kaikista niistä rakenteista ja laitteista, jotka mahdollistavat yh-
dyskunnan alueella eri tarkoituksiin käytetyn veden keräämisen ja poisjoh-
tamisen. Viemäriverkkoon katsotaan kuuluvaksi myös ne laitteet ja raken-
teet, jotka mahdollistavat alueelle lumena ja vetenä sataneen tai haittaa ai-
heuttavana pohjavetenä kertyneen veden poisjohtamisen.  
 
Viemäriverkkoon ei katsota kuuluvan alueen kiinteistöissä olevia vesi- ja 
viemärilaitteistoja. Tonttijohtojen osalta on olemassa eroja viemärilaitos-
ten välillä. Joidenkin viemärilaitosten sopimuksissa tonttijohto kuuluu 
osittain tai kokonaan viemärilaitokseen ja joissakin tapauksissa raja kulkee 
runkoviemärissä. Tavoitteena on, että viemäriverkko on kauttaaltaan vuo-
tamaton ja tukkeutumaton sekä kunnossapidon osalta mahdollisimman 
huoltovapaa. Viemäriverkon suunnittelulähtökohtana on aina ensisijaisesti 
gravitaatioon perustuva viettoviemäri. Viettoviemärin toteutus ei maasto-
olosuhteista johtuen ole aina mahdollista. Tällöin joudutaan viemäriveden 
siirto toteuttamaan pumppaamalla. (Karttunen 1999, 136-137; Taipale 
2007) 
3.1 Viemäröintijärjestelmät 





Edellä mainittujen lisäksi vähemmän käytössä olevia järjestelmiä ovat: 
 




Pääviemäröintijärjestelmät eroavat toisistaan ensisijaisesti siirrettävän ve-
den laadun osalta. Kaksiputkiviemäröinnissä jätevesi erotellaan vielä eril-
lisviemäröintiäkin tarkemmin. Kaksiputkiviemäröinnissä on omat putken-
sa sekä harmaille eli pesuvesille että mustille eli vessavesille. Painejärjes-
telmä ja imuviemäröinti voivat toimia kaikkien kolmen edellä mainitun 
viemäröintijärjestelmän siirtotekniikkana. Näissä järjestelmissä viemäri-
veden siirtoon käytetään muuta energiaa kuin gravitaatiota. Tässä opin-
näytetyössä viemäröintijärjestelmien tarkastelu rajoitetaan seka- ja erillis-
viemäröintien ominaisuuksiin. (Karttunen 2004, 453-456.) 
3.1.1 Erillisviemäröinti 
Erillisviemäröinnissä jätevedelle on oma putkensa ja hulevedet johdetaan 
omassa joko putki- tai avoviemärissään. Rakennettaessa uusia alueita yh-




märöintijärjestelmä. Suomessa yli 90 % viemäriverkostosta on erillis-
viemäröintiä. (Karttunen 2004, 454-455; Anttonen & Hytönen 1988, 118; 
Taajamahydrologia ja hulevesien hallinta n.d.) 
 
Erillisviemäriverkon suunnittelussa jätevesiviemärin mitoitusvirtaamana 
käytetään alueelle toimitettavan veden määrää. Mikäli kyseessä on vielä 
rakentamaton alue, mitoitusvirtaama saadaan arvioitua veden ominaiskäy-
töstä, joka Suomessa vaihtelee tällä hetkellä välillä 200 – 400 l/as/d. Jäte-
vesiviemärin mitoituksessa viemärin maksimivirtaamana käytetään alueel-
le toimitettavan talousveden maksimivirtaama. Vedenkulutus vuorokau-
dessa on suurimmillaan aamulla asukkaiden herättyä sekä iltapäivällä töis-
tä tulon jälkeen. Vesijohtojen ja viemäreiden mitoituksessa tarvittavaa 
hetkellistä maksimivirtaamaa laskettaessa tarvitaan kaksi kerrointa, jotka 
ovat riippuvaisia alueen vedenkäyttäjien määrästä. Nämä kertoimet ovat 
vuorokausikäyttökerroin (kd) ja tuntikäyttökerroin (kh). Kertoimet kuvaa-
vat vedenkäytön vaihteluja ja ovat sitä suurempia, mitä pienemmästä alu-
eesta on kyse. Kertoimien arvot on esitetty taulukossa 2. Alueella sijaitse-
vien vesi-intensiivisten kiinteistöjen kulutus on huomioitava laskelmissa 
erikseen, mikäli näiden käyttämä vesi päätyy viemäriverkkoon.  
 
Taulukko 2. Vuorokausi- ja tuntikäyttökertoimia erilaisilla vedenkäyttäjien määrillä 
Vedenkäyttäjien luku-
määrä (kpl) 
Vuorokausikäyttökerroin kd Tuntikäyttökerroin kh 
Alle 10 000 1,8 … 1,5 2,4 … 2,0 
10 000 … 30 000 1,5 … 1,4 2,0 … 1,7 
30 000 … 100 000 1,4 … 1,3 1,7 … 1,6 
Yli 100 000 1,3 1,6 … 1,5 
 
Hetkellinen maksimivirtaama lasketaan kaavalla.  
 
Qmax = kh * kd * Qd / 24 h / 3600 s * , jossa Qd = veden ominaiskäyttö vuo-
rokaudessa. 
 
Lopuksi saatu Qmax kerrotaan alueen asukasluvulla.  
 
Viettoviemäriverkon suunnittelussa on huomioitava, ettei putkilinjan kal-
tevuus ole liian suuri tai pieni. Liiallisen kaltevuuden seurauksena veden 
virtausnopeus kasvaa niin suureksi, että vesi kuluttaa putkea mekaanisesti. 
Minimikaltevuuden tavoitteena on viemärin pohjalle laskeutuneen kiinto-
aineksen huuhtoutuminen veden mukaan ainakin kerran vuorokaudessa. 
Huuhtoutumisen edellytyksenä pidetään virtausnopeutta, joka on vähin-
tään 0,6 m/s. (Karttunen 2004, 467.) 
 
Erillisviemäriverkon putkilinjat rakennetaan kyseiselle viemärityypille 
valmistetuista komponenteista. Jätevesiviemärin putket ja kaivot poikkea-
vat hulevesiviemäriin tarkoitetuista viemäritarvikkeista. Viettoviemäriver-
kon putkisto varustetaan tarkastuskaivoilla ja –putkilla 50 – 80 m välein. 




vaakasuoraan taitteeseen. Tarkastuskaivon kautta tulee viemäriä voida 
puhdistaa ja tarkastaa. Jätevesikaivon pohja tulee varustaa kourulla. Suur-
ten korkeuserojen tullessa kyseeseen käytetään porraskaivoa. Viemäri-
verkko tulee varustaa tehokkaalla ilmanvaihdolla, koska viemärin pohjalla 
laskeutuvassa lietteessä kehittyy rikkivetyä. Viemärien ilmanvaihto tapah-
tuu tavallisesti viemäriin liitettyjen kiinteistöjen katoilla sijaitsevien tuule-
tusputkien kautta. (Karttunen. 2004, 472-486.) 
 
Hulevesiverkon mitoitus suoritetaan mitoitussateen avulla. Mitoitussade 
on suurin sadevesimäärä, jonka rakennettavan viemärin on kyettävä joh-
tamaan välittömästi pois valuma-alueelta. Arvioitaessa huleveden suurinta 
valumaa ja sen perusteella mitoitusvirtaamaa, voidaan käyttää samanlaisia 
menetelmiä kuin vesistöissä. Kaikkea maahan satavaa vettä ei huomioida 
valunnan suuruutta arvioitaessa, sillä osa vedestä imeytyy maaperään. Va-
luma-alueen vedenläpäisykykyä kuvataan valuntakertoimella. Valuntaker-
roin osoittaa kuinka suuri osa sataneesta vedestä päätyy pintavaluntana 
viemäriin. Taulukossa 3 on esitetty tavallisimpien taajama-alueilla esiinty-
vien pintojen valuntakertoimia. (Karttunen 2004, 459-464; Taajamahydro-
logia ja hulevesien hallinta n.d.) 
Taulukko 3. Tavallisimpien viemäröitävällä alueella olevien pintojen valumiskertoi-
mia (Karttunen 2004, 462.) 
Pinnan laatu Kerroin n 
Katto 0,90 
Betoni- ja asfalttipinta  
Tiivissaumainen kiveys             
Kallio 
0,80 
Kiveys hiekkasaumoin 0,70 
Hyväkuntoinen soratie  
Kallioinen puuton puistoalue 
0,50 
Paljas, laakeahko kallio  
Sorakenttä ja -käytävä  
Puistomainen piha 
0,40       
0,30     
0,20 
Puisto, jossa on runsaasti kasvillisuutta                      
Kallioinen metsä 
0,15 
Niitty, pelto, puutarha    
Tasainen, tiheäkasvuinen metsä 
0,10       
0,05 
 
Taulukosta nähdään, että erilaiset päällystetyt pinnat vähentävät veden 
imeytymistä maaperään ja edelleen pohjaveteen. Tämän seurauksena poh-
javeden pinta tavallisesti alenee ja pohjavesivirtaus uomiin pienenee. Pääl-
lystetyn pinnan osuus vaikuttaa siihen kuinka nopeasti ja tehokkaasti sa-
danta muuttuu pintavalunnaksi. Tietyn alueen valuntakerroin vaihtelee 
suuresti jopa yhden sadejakson aikana ja on riippuvainen sateen määrästä. 
 
Erillisviemäröinnin yhteydessä hulevedet johdetaan usein käsittelemättö-
minä lähimpään vastaanottavaan vesistöön. Hulevedet ohjataan suoraan 




taan myös hulevesiviemäriin, mikäli se korkeusasemansa puolesta sovel-
tuu tähän tarkoitukseen. Erillisviemäröinti voidaan toteuttaa myös siten, 
että ojattomilla alueilla hule- ja kuivatusvedet ohjataan jätevesiviemäriin, 
mutta ojitetuilla alueilla ne virtaavat avoviemäreissä.  
3.1.2 Sekaviemäröinti 
Sekaviemäröinnissä niin jätevedet kuin hule- ja kuivatusvedetkin johde-
taan samassa putkessa toisiinsa sekoittuneina käsiteltäviksi. Sekaviemä-
röinnille tunnusomaisia ovat myös tulvakynnysrakenteet. Näiden kautta 
osa viemärivedestä johdetaan tulvahuippujen aikana suoraan vesistöön. 
Tulvakynnysrakenteet mahdollistavat verkoston mitoituksen tulvavirtaa-
mia pienemmäksi ja siten voidaan välttää erityisen suuret putkikoot. Seka-
viemäröintiä on aikaisemmin käytetty pääasiallisena viemäröintijärjestel-
mänä, joten sitä tavataan vanhimmilla alueilla ja erityisesti kaupunkien 
keskustoissa. Uusien sekaviemärijärjestelmien rakentamisesta on nykyään, 
tiukentuneiden puhdistusvaatimusten seurauksena, pääsääntöisesti luovut-
tu. 
 
Sekaviemäröinnin suunnitteluperusteet eivät suuresti poikkea edellä esite-
tyistä erillisviemärin suunnitteluperusteista. Mitoituslaskelmat perustuvat 
samoihin lähtöarvoihin ja kaavoihin. Poikkeuksia ovat jäte- ja huleveden 
mitoitusvirtaamien johtaminen yhdessä putkilinjassa sekä tulvakynnysten 
rajavirtaama, joka määritetään kokemusperäisesti siten, että jäteveden lai-
mennusaste on riittävä estämää ympäristöhaittojen syntymisen purkuvesis-
tössä. Tulvakynnysten laimennusaste tulee mitoittaa puhdistamon yhtey-
dessä olevaa tulvakynnystä suuremmaksi. Tulvakynnys toteutetaan ylei-
simmin käyttämällä reunapatoa. Tulvakynnysten toimintavarmuuden tur-
vaamiseksi, ei niissä tulisi olla liikkuvia osia eikä helposti tukkeutuvia ra-
kenteita. Sekaviemäriverkon rakentamisessa käytetään jätevesiviemäröin-
tiin tarkoitettuja materiaaleja ja tarvikkeita. (Karttunen 2004, 454, 482- 
483; Anttonen ym. 1988, 118.) 
3.1.3 Viemäröintijärjestelmien vertailu 
Erillisviemärissä puhdistamolle päätyvä jätevesi pysyy tasalaatuisempana 
ja puhdistettavan veden määrä on oleellisesti vähäisempi. Erillisviemäröity 
jätevesi sisältää sekaviemärivettä enemmän orgaanista ainesta, jolloin 
puhdistamon toiminta helpottuu. Jäteveden puhdistus on helpommin jär-
jestettävissä, mikäli puhdistamoon ei päädy runsaasti hulevesiä. Puhdista-
mon mitoitusta ja toimintaa helpottaa myös, mikäli jäteveden virtaama ja 
laatu eivät suuresti vaihtele. (Karttunen 2004, 455-457; Anttonen ym. 
1988, 119.) 
 
Rakennuskustannuksiltaan sekaviemäröinti on täydellisesti putkitettua 
erillisviemäröintiä halvempi, mutta käsittelykustannusten kautta tämä ero 
kuroutuu nopeasti kiinni. Lisäksi ympäristönsuojelun kannalta erillis-
viemäröinti on luontoa vähemmän kuormittava, sillä puhdistamattomia jä-
tevesiä ei juuri päädy vesistöihin, kuten tapahtuu sekaviemäreissä usein 




toimintaa voidaan pitää hyvänä, mikäli se alkaa päästää vettä vesistöön 
vasta kun virtaamaa kasvaa 5 – 10 -kertaiseksi minimivirtaamaan nähden. 
Tällöin puhdistamattomana vesistöön päätyvän jäteveden osuus on noin 
yksi prosentti vuotuisesta jätevesimäärästä. Tulvavirtaamien aikana vie-
märiputkisto huuhtoutuu tehokkaasti, joten erillisviemäröityjen jätevesi-
putkien vaatimia pesuja ei tarvita. (Karttunen 1999, 161; Karttunen 1999, 
456.) 
 
Koska erillisviemäröinnin yhteydessä hulevesien käsittelyä ei tavallisesti 
ole järjestetty, päätyy pintavaluntana viemäriin kulkeutuneen veden mu-
kana vesistöihin erilaista epäpuhtauksia. Hulevesissä on havaittu olevan 
mm. ravinteita, raskasmetalleja, öljyjä, rasvoja ja bakteereja. Talvella epä-
puhtaudet voivat olla peräisin teiden suolauksesta ja hiekoituksesta. Ve-
siensuojelutoimenpiteiden tehostuessa on myös tähän kuormituslähteeseen 
alettu kiinnittää huomiota. Epäpuhtauksien erottaminen hulevedestä voi-
daan toteuttaa teknisin keinoin erillisissä puhdistamoissa, mutta hyviä ko-
kemuksia on saatu myös hulevesien luonnonmukaisesta hallinnasta. Luon-
nonmukainen hallinta perustuu paljolti monimuotoiseen kasvillisuuteen. 
Vesien johtaminen tulee toteuttaa viemäreiden sijaan avopainanteissa ja 


































Viettoviemäriverkon vuotovesi on putkistoon tavalla tai toisella tunkeutu-
vaa, sinne kuulumatonta vettä. Vuositasolla vuotoveden määrä on tyypilli-
sesti 50 % jäteveden määrästä, mutta vuodenaikaisvaihtelua esiintyy run-
saasti. (Anttonen ym. 1988, 118; Forss 2005, 21.) 
4.1 Vuotovesien luokittelu 
Vuotovedet voidaan jakaa kahteen eri luokkaan sen perusteella, miten ne 
viemäriverkkoon päätyvät. Varsinainen vuotovesi on verkostoon ympäröi-
västä maaperästä putkiston tai kaivojen epäjatkuvuuskohdista tunkeutuvaa 
pohja- tai vajovettä. Amerikkalaisessa kirjallisuudessa kyseistä vettä nimi-
tetään termillä infiltration. Viemäriputken perustus ja täytemaa on useim-
miten ympäröivää maata paremmin vettä johtavaa, joten sateisena aikana 
vettä on putken ympäristössä runsaasti tarjolla.  
 
Hulevuotovesi, jonka englanninkielinen termi on inflow, on puolestaan 
pintavaluntaperäistä, kaivojen kansiston, putkien saumojen ja ylivuotojen 
kautta verkostoon päätyvää vettä. Tarkastuskaivon kannen kautta viemä-
riin voi kulkeutua vettä jopa 1,7 – 5 l/s. Laittomat liitännät ovat suurin yk-
sittäinen vuotovesien lisääjä. Näiden liitäntöjen kautta katoilta ja pihamail-
ta kertyviä hulevesiä sekä kuivatusvesiä johdetaan viemäriin. (Forss 2005, 
22; Karttunen 1999, 465; Global Water instrumentation inc, 2010.) 
4.2 Vuotovesistä aiheutuvat haitat 
Vuotovesiin ei viemäröinnin alkuaikoina kiinnitetty suurta huomiota, sillä 
runsas virtaama oli omiaan parantamaan viemäreiden huuhtoutumista. Jä-
tevedenkäsittelyn vaatimusten noustua on järkevää pyrkiä minimoimaan 
jätevedenpuhdistamolle päätyvän veden määrä.  
 
Tasalaatuinen jätevesi vähentää puhdistuskustannuksia ja parantaa loppu-
tulosta, joten vuotavan viemäriverkon ajoittain laimeampi ja viileämpi jä-
tevesi heikentää puhdistustulosta ja lisää käytettäviä puhdistustoimenpitei-
tä sekä kemikaalien määrää. Typenpoistoon käytetään tavallisesti denitri-
fikaatioprosessia. Ennen denitrifikaatiota käytettävän nitrifikaatiovaiheen 
nopeus on riippuvainen veden lämpötilasta, joten vuotoveden aikaansaama 
lämpötilan lasku hidastaa em. prosessia. Tiiviissä viemäriverkossa virtaa-
mat pysyvät tasaisina ja puhdistamo voidaan mitoittaa syntyvän jätevesi-
määrän mukaan lisäämällä määrään kohtuullinen vuotovesikerroin.  
 
Viemäriverkkoon päätyy sateiden yhteydessä runsaasti hiekkaa. Hiekkaa 
virtaa jäteveden mukana erityisesti sekaviemäreissä, mutta myös erillis-
viemäreihin pääsee hiekkaa, määrän riippuessa viemärin tiiveydestä. Kui-
vana kautena puhdistamolle tuleva hiekkamäärä on noin 3-5 l/as d, mutta 
sateella se voi jopa kymmenkertaistua. Hiekanerotuksessa vedestä pyritään 
poistamaan halkaisijaltaan 0,2 mm suuremmat mineraaliainekset. Hie-
kanerotus on yleisesti toteutettu laskemalla veden virtausnopeutta 0,3-0,5 




kerätylle hiekalle on puhdistamatta vaikea löytää sopivaa hyötykäyttöä, jo-
ten se yhdistetään usein välppäjätteeseen ja viedään kaatopaikalle. Tämä 
lisää osaltaan jätevedenpuhdistuksen kustannuksia. (Karttunen 2004, 503-
504.) 
 
Vuotava viemäriverkko edellyttää verkoston, pumppaamoiden ja puhdis-
tamojen ylimitoitusta virtaamahuippujen vuoksi. Ylimääräisten investoin-
tikustannusten lisäksi myös käyttökustannukset lisääntyvät erityisesti säh-
kö- ja huoltokustannusten kautta. Mikäli puhdistamon tai pumppaamon 
kapasiteetti ei riitä virtaamahuippujen käsittelyyn, joudutaan puhdistamat-
tomia jätevesiä ohijuoksuttamaan suoraan vesistöön, jolloin puhdistamon 
ympäristökuormitus lisääntyy merkittävästi. (Karttunen 1999, 464-465.) 
 
Mikäli jätevedenpuhdistus ostetaan palveluna toiselta toimijalta, aiheutuu 
vuotovesistä merkittävä lisäkustannus vesihuoltolaitokselle. Laskuttamat-
toman jäteveden osuus jäteveden puhdistuskustannuksista on merkittävä 
osa Eurajoen vesihuoltolaitoksen Rauman vedelle maksamista jätevesi-
maksuista. Vesihuoltolaitos toimitti vuonna 2012 jätevettä puhdistettavak-
si yhteensä 321 000 m3, josta 145 000 m3 oli vuotovettä. Vuotoveden 
osuus oli noin 45 % kaikesta toimitetusta jätevedestä. 
 
Vuotavien viemärien välittömässä läheisyydessä pohjaveden pinta alenee, 
koska normaalisti maaperään imeytyvä vajovesi kulkeutuu viemäriä pitkin 
pois. Pitkän ajan kuluessa pohjaveden alenema laajenee kauemmas vuoto-





























5 VIEMÄREIDEN TUTKIMUSMENETELMÄT 
Viemäriverkon tiiveyden tutkimiseen on olemassa lukuisia menetelmiä. 
Mikään näistä menetelmistä ei kuitenkaan sovellu yksinään kaikkiin olo-
suhteisiin. Menetelmä onkin valittava aina paikallisten erityispiirteiden 
mukaan ja useimmiten on hyvä käyttää useita eri menetelmiä. Tässä lu-
vussa on esitelty tyypillisimmät vuotovesien paikallistamismenetelmät joi-
takin erityismenetelmiä lukuun ottamatta.  
 
Viemäreiden kuntoselvitystutkimuksilla pyritään pääsääntöisesti selvittä-
mään viemäreiden toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Osa kuntoselvitysme-
netelmistä soveltuu myös viemärivuotojen paikallistamiseen. Vuototutki-
musten yhteydessä on mahdollista selvittää mm. kaivojen liitosten ja ra-
kenteiden kuntoa sekä putkisaumojen tiiveyttä. Vuototutkimusten avulla 
koko viemäriverkon hallinta saadaan paremmaksi.  
   
Viemäreiden tutkimusmenetelmät voidaan jakaa seuraaviin pääryhmiin: 
• Viemäreiden kuntoselvitykset 
◦ vuotovesiselvitykset 
◦ tv-kuvaukset 
◦ tarkastuskaivojen kuntoselvitykset 
◦ painumamittaukset 
◦ näytepalojen analysointi 
◦ savukoe 
◦ väriainekoe 
• tulvimisvaaran selvitys, joka liittyy mitoituksen tarkis-
tamiseen 
• viemäriverkon erityisvarusteiden toimivuusselvitys 
◦ viemäriverkon ylivuotorakenteiden ja ylivuotojen 
selvittäminen 
◦ paineviemärien (paineiskutilanteiden) selvitykset 
(Forss 2005, 21.) 
5.1 Vuotovesiselvitys 
Vuotovesien määrä voidaan selvittää seuraamalla jätevedenpuhdistamon 
tulovirtaamaan määrää ja laatua. Viemäreiden vuotovesiselvityksen tavoit-
teena on selvittää vuotovesien määrä, vuotojen sijainti ja syyt. Vuotojen 
sijainnin selvittämisen kannalta on oleellista saada virtaamatieto valuma-
aluekohtaiseksi. Edullisimmin tieto on saatavissa seuraamalla jätevesi-





Verkostoon johdettavan jäteveden määrä on arvioitavissa vedenkulutustie-
tojen pohjalta. Vuotovesien esiintyminen viemäriverkostossa voidaan 
määrittää myös tarkkailemalla yön aikaisia virtaamia. Vuotovesien tar-
kemman alueellisen esiintymisen määrittämisessä voidaan käyttää liikutel-
tavia viemärivirtaamamittareita. Mikäli mittauksia suoritetaan päiväsai-
kaan, on vuotojen paikallistamiseksi virtaamamittauksia suoritettava yksit-
täisissä kaivoissa sekä kuivana että märkänä aikana. Sadeveden aiheutta-
ma virtaamalisäys on yleensä niin merkittävä, että menetelmällä on helppo 
paljastaa vuotavat viemäriosuudet. Pidemmillä mittausjaksoilla voidaan 
määrittää vuotolähteiden jakauma suoriin sadevesiliitäntöihin ja varsinai-
siin vuotovesilähteisiin. Pohja- ja vajovesi pitävät viemärin virtaamia ko-
holla useita päiviä sateen päätyttyä, mutta hulevesien virtaamalisäysvaiku-
tus lakkaa nopeasti sään poutaannuttua. (Forss 2005, 22; Seppinen 2010, 
21-22.) 
 
Viemäriverkoston mallinnus on yksi tapa selvittää vuotovesiongelman 
alueellista jakaumaa. Mallinnuksen tulosten perusteella saneeraustoimen-
piteet on helpompi kohdistaa eniten vuotoa aiheuttaville alueille. Mallin-
nus tarvitsee tuekseen virtausmittauksia, joilla mallinnus saadaan kalibroi-
tua vastaamaan mahdollisimman hyvin todellisuutta. (Forss 2005, 22-23.) 
5.2 TV-kuvaus 
Tässä yhteydessä TV-kuvauksella tarkoitetaan putkistojen sisäpuolista ku-
vausta. Kuvauksen tarkoitus on selvittää viemäriosuuden kunto ja mahdol-
liset toimintahäiriöiden aiheuttajat. Lisäksi kuvaamalla saadaan selvitettyä 
viemäriliitosten sijainnit. Suurissa, vettä täynnä olevissa putkissa, voidaan 
kuvausta täydentää kaikuluotauksella. Kuvauslaitteeseen voidaan tarvitta-
essa liittää lisälaitteita, joilla saadaan tietoa putken kaltevuudesta ja mah-
dollisista painumista. Tontti- ja sivuhaaroja voidaan tutkia ns. satelliitti-
kameralla. Videomateriaalin ohella tilaajalle toimitetaan yleensä myös 
TV-kuvausraportti,  johon on kirjattu havaitut viat ja niiden vika-aste. TV-
kuvaukset soveltuvat parhaiten yksittäiselle verkon osalle tarkentavaksi 
tutkimusmenetelmäksi. (Forss 2005, 24; Kuikka 2007, ) 
5.3 Tarkastuskaivojen kuntoselvitys 
Tarkastuskaivojen kuntoselvitys tehdään pääsääntöisesti silmämääräisesti 
tutkimalla. Tarkastuksessa tulee huomiota kiinnittää erityisesti kannen tii-
viyteen ja putkiyhteiden tiiviyteen. Lisäksi betonikaivojen yhteydessä 
mahdollinen vuotokohta on renkaiden välinen sauma. Vuodot on helpointa 
todeta keväällä roudan sulaessa. Tarkastuksen yhteydessä laaditaan kaivo-
kortisto, johon kirjataan havaitut viat ja tehdyt korjaukset. Kaivokortteja 
voidaan täydentää valokuvilla tai videolla. (Karttunen 1999, 662; Kaupun-






Savukokeella voidaan havaita viemäriverkon vikoja ja virheellisiä liitoksia 
yksityiskohtaisesti. Kokeessa viemärikaivon kautta puhalletaan putkistoon 
savua, joka tunkeutuu maanpintaan viemäriverkon aukkopaikoista sekä 
kiinteistöjen katoilla sijaitsevista viemärituuletusaukoista. Savukokeella 
voidaan todentaa myös viemärilinjan ja kaivojen vuotokohtia, mikäli maa-
perä on riittävän läpäisevää. Savukoe soveltuu myös niiden virheellisten 
kytkentöjen paikallistamiseen, joilla hule- ja kuivatusvesiä on ohjattu jäte-
vesiviemäriin. Savukoe ei tutkimusmenetelmänä ole aukoton vaan sitä tu-
lee käyttää muita menetelmiä täydentävänä. (Forss 2005, 25-26; Forsberg 




Kuva 2. Savukoe käynnissä Eurajoen Lapijoella 21.5.2013 
Savukokeita tehtäessä tutkittava johto-osa erotetaan muusta verkostosta 
vaippaventtiilien tai tulppien avulla. Vaippaventtiilin etu tulppaan nähden 
on se, että se ei estä viemärissä tapahtuvaa normaalia virtausta. Kaivon 
päälle asetettavan puhaltimen avulla voidaan tuottaa ylipaine, joka työntää 
savun noin 100-200 m säteellä viemäriverkkoon. Vaihtoehtoisesti savu-
konetta käytettäessä savu voidaan ohjata suoraan tutkittavaan viemäriput-
keen sopivalla ohjainputkella. Savukoe on nopea ja halpa menetelmä, mut-
ta sen haittana on savun tunkeutuminen kuivien hajulukkojen kautta sisäti-
loihin. (Forsberg & Riihinen 2007; Kaupunkiliitto 1983, 52.) 
5.5 Väriainekoe 
Väriainekoe soveltuu sadevesien kulkureittien etsintään. Kokeessa myr-
kyttömällä, biohajoavalla väriaineella värjättyä vettä johdetaan esim. rän-
nikaivoon ja tutkitaan kulkeutuuko sitä jätevesiviemärin tarkastuskaivoon. 
Väriainekokeen avulla voidaan löytää myös sellaisia virheellisiä liitoksia, 




la voidaan jätevesiviemäriin johdetut kattovedet paljastaa savukoetta luo-
tettavammin. Salaojavesien osalta väriainekoetta voidaan käyttää tutkin-
taan, mikäli salaojajärjestelmä on varustettu tarkastuskaivoilla, joiden 
kautta värjättyä vettä voidaan järjestelmään ohjata. Tarkastuskaivojen 
olemassa olo ei ole tutkimuksen kannalta välttämätöntä, sillä värjättyä vet-
tä voidaan toimittaa salaojaan kaatamalla sitä rakennuksen seinän viereen, 















































6 EURAJOEN VIEMÄRIVERKKO 
 
Vesihuoltolain (9.2.2001/119) 3§:n 1 kohdan mukaan viemäröinnillä tar-
koitetaan jäteveden, huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamis-
ta ja käsittelyä. Viemäröitäviä vesiä muodostuu asutuilla alueilla talousve-
den käytöstä, rakennusperustusten kuivatuksesta sekä huonosti läpäisevien 
pintojen muodostamista valumavesistä. Viemäriin päätyy sinne ohjattujen 
vesien lisäksi myös muita vesiä niin tahattomasti kuin tahallisestikin. 
(Karttunen 2004, 453.) 
6.1 Taustaa 
Eurajoen vesihuoltolaitoksen vanhimmat viemärit sijaitsevat kunnan kah-
della kaava-alueella, Kirkonkylässä ja Lapijoella. Viemäröinnin alkuai-
koina kaikki jätevedet ohjattiin Eurajokeen ja Lapinjokeen puhdistamat-
tomina. Myöhemmin rakennettiin oma jätevedenpuhdistamo Kirkonky-
lään, Eurajoen rantaan. Tässä vaiheessa Lapijoella syntyneet jätevedet 
pumpattiin Kirkonkylän jätevedenpuhdistamolle käsiteltäviksi. Siirto-
viemäri Raumalle valmistui vuonna 1997, jonka jälkeen kunnan viemäri-
verkosta kertyvät jätevedet on ohjattu ja pumpattu ensin Lapijoen jäteve-
denpumppaamolle ja sieltä eteenpäin Raumalle käsiteltäviksi. Koska vie-
märiverkko on rakennettu alun perin sekaviemäriksi, on kiinteistöjen al-
kuperäiset liitännät luonnollisesti toteutettu myös sekaviemäröintiperiaat-
teella. 
6.2 Eurajoen viemäriverkon ongelmat 
Eurajoen jätevesiviemäriverkon vanhin osa on rakennettu 1960-luvulla ja 
on materiaaliltaan betonia sekä PVC -muovia. Alkuperäiset tarkastus-
kaivot ovat olleet pääsääntöisesti betonirakenteisia, mutta suurin osa niistä 
on joko saneerattu asentamalla muovinen saneerauskaivo betonikaivon si-
sälle tai vaihtamalla koko tarkastuskaivo muoviseen. Lapijoen -kaava-
alueen betoniviemäriputket on sujutettu pitkäsujutuksena ja useimpiin tar-
kastuskaivoihin on asennettu saneerauskaivot. Kunnan viimeinen betonijä-
tevesiviemärilinja Kirkkotien varrella saneerataan vuoden 2013 aikana ra-
kentamalla uusi viemärilinja kaivoine ja putkineen. 
 
Jäteveden virtaamavaihteluja on helppo seurata kahden suurimman, Kes-
kustan ja Lapijoen pumppaamoiden pumppaustiedoista. Lapijoen pump-
paamon kautta kulkee kaikki jätevesiviemäriin päätyvä vesi ja Keskustan 
pumppaamon tiedoista saadaan selvitettyä Kirkonkylän ja sinne muualta 
ohjattujen jätevesien virtaamatiedot. Jätevesipumppaamojen kaukoval-
vonnassa käytetään Aqvarex -järjestelmää, josta on saatavissa monenlaisia 
raportteja eri pumppaamoiden pumppaustiedoista. Kuvassa 2. on esitetty 






Kuva 3. Eurajoen vesihuoltolaitoksen jätevesipumppaamot 
Toteutettujen saneeraustoimenpiteiden jälkeenkin viemäriverkkoon päätyy 
runsaasti vuotovesiä. Vuotovesien virtaamavaihtelu vuonna 2012 on näh-
tävissä oheisesta Lapijoen pumppaamon diagrammista. Kuivan jakson 
keskimääräinen virtaama on ~500 m³/d. Rankimpina sadepäivinä pumpat-
tavan jäteveden määrä kasvaa helposti tasolle ~1500 m³/d, joten jäteveden 
määrä kolminkertaistuu. Vuotoveden osuus viemärivirtaamasta sadekausi-
na voi kasvaa jopa 400 %:iin vuorokaudessa. Karttusen mukaan jäteveden 
puhdistamojen suunnittelussa vuotoveden mitoitusarvona käytetään 30 – 
100 % vuotovesimäärää. Suunnittelija Anna Taipaleen mukaan vuotove-
den määrän pudottaminen 20 % tasolle on saavutettavissa kohtuullisin 
kustannuksin. Eurajoen viemäriverkon vuotovesimäärä on vuositasolla 
noin 45 %. (Karttunen 1999, 658; Taipale 2007.)   
 




Lapijoen pumppaamon jätevesivirtaamat 2012 
Keskiarvo  880 m³/d 
Maksimi 2817 m³/d 
Minimi 460 m³/d 
Koska runkoviemäreiden saneeraustoimenpiteet eivät ole oleellisesti vä-
hentäneet vuotoveden määrä, oli syytä aloittaa vuotovesilähteiden alueelli-
sen ja laadullisen jakauman tarkempi selvittäminen, jonka osana myös tä-

































Vuotovesiselvityksen tarkoituksena on saada kokonaiskuva viemäriverkon 
vuotavuudesta. Kokonaiskuvan avulla voidaan toimenpiteet kohdistaa 
kaikkein huonokuntoisimmille johto-osille. Yleensä selvitys toteutetaan 
kaksivaiheisena, siten että ensiksi tehtävän alueellisen tutkimuksen tulok-
sia hyödynnetään myöhemmissä linjakohtaisissa tutkimuksissa. (Suomen 
Kaupunkiliitto 1991, 21.) 
7.1 Vuotovesiselvityksen valmistelu 
Vuotovesiselvityksessä on aina hyvä käyttää olemassa olevia kiinteitä mit-
tauspisteitä jollaisiksi myös jätevesipumppaamot voidaan laskea, sikäli 
kun niistä on saatavissa aikasidonnaista pumppaustietoa. Kun viemäri-
verkko muodostaa suuren ja yhtenäisen kokonaisuuden, jota pumppaamot 
eivät jaa osiin, tarvitaan kiinteiden mittauspisteiden lisäksi siirrettäviä mit-
talaitteita, joiden avulla voidaan tarkemmin määritellä vuotokohtien sijain-
ti. Paras vuodenaika toteuttaa vuotovesimittauksia on keväällä pinta-
vesivalunnan loputtua. (Forss 2005, 22; Suomen Kaupunkiliitto 1991, 21-
22.) 
7.1.1 Lähtötiedot 
Jotta vuotovesiselvitys onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla, kannattaa 
sen suunnitteluun ja valmisteluun käyttää aikaa. Olemassa olevan tiedon, 
kuten viemäriverkon ominaisuustiedon ja virtaamatiedon avulla selvityk-
sen kohdistaminen oikeille alueille onnistuu paremmin kuin summittaisesti 
ja suunnittelematta toteutettu mittaus. 
 
Eurajoen vesihuoltolaitoksen kaukovalvontaohjelman raportointiosasta on 
saatavissa pumppaustietoa tunti-, vuorokausi-, viikko- ja kuukausikohtai-
sesti jokaisen verkon pumppaamon osalta. Eurajoen viemäriverkon pump-
paustietoa on saatavilla jonkin verran kirkonkylän kaava-alueelta, mutta 
pääasiassa paineviemäröintiä on toteutettu haja-asutusalueella. Suurin osa 
haja-asutusalueen jätevedestä kulkee keskustan jätevesipumppaamon kaut-
ta, joten haja-asutusalueelta ja osittain myös taajama-alueelta kertyvän jä-
teveden määrä on eriteltävissä keskustan pumppaamon virtaamasta. Kir-
konkylän kaavaa-alueella sijaitsevia Keskustan pääpumppaamoon jätevet-
tä pumppaavia pumppaamoja ovat Kuusimäkelä, Karhutie, Kangastie, 
Jäähalli, Toivo ja Anuntila. 
 
Lapijoen pumppaamolle päätyvä jätevesivirtaama on jaoteltavissa kol-
meen osaan. Vettä pumpataan Keskustan ja Olkiluodontien pumppaamoil-
ta ja näiden lisäksi vettä kertyy Lapijoen kaava-alueen viettoviemäreistä. 
Hosistontien pumppaamo ei ollut käytössä vuonna 2012.  
7.1.2 Alueelliset lähtötiedot 
Vuotovesien alueellisen jakauman selvittämiseksi vertaillaan taulukossa 4 




viikon 42 osalta. Viikko 40 oli vuonna 2012 jätevesivirtaamiltaan kaikkein 
suurin (12 588 m³), mutta virtaamat ylittivät keskuspumppaamoiden 
pumppauskapasiteetin ainakin 4.10. ja 5.10., jolloin vettä satoi Eurajoella 
jopa 30 mm/d. Tästä syystä valitsin tarkastelun kohteeksi viikon 42, joka 
oli jätevesivirtaamien osalta toiseksi runsain (10 697 m³). Taulukon ylim-
mällä rivillä ovat sademäärän vuorokausiarvot. Sademäärät ovat peräisin 
Ilmatieteen laitoksen Kokemäen Ruusenkulman havaintoasemalta, joka on 
Eurajokea lähinnä sijaitseva sadetta mittaava havaintoasema. Etäisyyttä 
Eurajoen ja Ruusenkulman välillä on vajaa 30 km. Viikolla 42 oli kolme 
sadepäivää, joista 15.10. ja 18.10. olivat runsassateisimmat noin 18 mm/d. 
Lisäksi 21.10. satoi noin 10 mm/d. Neljä muuta päivää olivat täysin tai lä-
hes sateettomat. Taulukkoa tarkastelemalla voidaan saada jonkinlainen kä-
sitys pintavaluntana sekä vajovetenä viemäriverkkoon päätyvän veden 
määrästä. 
Taulukko 4. Jätevesipumppaamoiden virtaamat 4.8.2012 ja vko 42 / 2012 
Pumppaamo / 
pvm 
4.8.12 15.10. 16.10. 17.10. 18.10. 19.10. 20.10. 21.10. 
Sademäärä 
(mm) 
0 18.8 0 1.1 18.2 0.4 10.6 0 
Lapijoki 460 952 1716 1312 1230 2273 1194 2020 
Keskusta 394 788 1251 1008 939 1839 898 1582 
Kuusimäkelä 47 73 111 89 91 140 106 141 
Karhutie 3 3 2 3 4 2 3 2 
Kangastie 8 19 16 12 21 15 14 13 
Perentie  3 5 4 3 5 4 3 2 
Jäähalli 0 4 4 3 3 6 1 11 
Toivo 1 0 1 0 1 1 1 1 
Vuojoki 2 3 2 1 1 3 2 1 
Anuntila 6 13 26 21 21 28 11 23 
Maadentie 38 86 132 93 89 109 111 151 
Keskusta viet-
toviemärit 
286 582 953 783 703 1531 646 1257 
Olkiluodontie 7 17 39 25 24 54 13 12 
Lapijoki vietto-
viemärit 
59 147 426 279 267 380 283 426 
 
4.8.2012 oli jätevesivirtaamien osalta melko tyypillinen sateettoman ajan 
päivä. Eurajoen vesihuoltolaitos pumppaa talousvettä verkostoon keski-
määrin 900 m³/d, josta noin puolet näyttäisi päätyvän jätevedeksi. Tässä 
on huomioitava, että vesijohtoverkosto on viemäriverkostoa huomattavasti 
laajempi, mutta viemäröityjen alueiden asukastiheys on merkittävästi vie-
märöimättömiä alueita suurempi. Lapijoen kaava-alueen osuus johtoveden 
käytöstä on noin 120 – 150 m³. 
Viikon 42 ensimmäinen sadepäivä oli 15.10. Virtaama Lapijoen pump-
paamolla oli tuolloin kaksinkertainen verrattuna minimivirtaamapäivään 
4.8. Huomattavaa on, että virtaama Lapijoen pumppaamolla kasvoi vielä 
80 % seuraavana päivänä 16.10, joka oli sateeton. Sama ilmiö on havaitta-
vissa myös 19.10 ja 21.10., jolloin virtaamat lisääntyivät verrattuna edelli-




vä. Viive sateen ja virtaamien kasvun välillä viittaa vajoveden merkittä-
vään osuuteen vuotovedestä. Sama ilmiö on havaittavissa myös Keskus-
tan, Kuusimäkelän, Anuntilan ja Maadentien pumppaamoilla.  
Jäähallin, Toivon ja Vuojoen pumppaamoiden tilastoja ei ole mielekästä 
tarkastella tässä yhteydessä, koska ne toimivat yksittäisten kiinteistöjen jä-
tevesijärjestelminä. Lisäksi Karhutien ja Perentien virtaamissa ei ole ha-
vaittavissa merkittävää vaihtelua.  
Pienemmistä pumppaamoista suurin virtaaman kasvu oli Maadentiellä, 
jonne Kirkkotien pumppaamon kautta tulevat jätevedet ovat peräisin laa-
jalta alueelta. Oheisessa taulukossa näkyy eriteltynä Maadentien ja Kirk-
kotien pumppaamoiden virtaamat sekä näiden keskinäinen erotus. Taulu-
kossa 5 nähtävissä oleva viive virtaamien kasvu sadepäiviä seuraavina 
poutapäivinä näyttäisi olevan peräisin enimmäkseen Kirkkotien pump-
paamon yläpuolisilta viemäriosuuksilta, joka on pääosin Irjanteen kylää. 




4.8.12 15.10. 16.10. 17.10. 18.10. 19.10. 20.10. 21.10. 
Sademäärä 
(mm) 
0 18.8 0 1.1 18.2 0.4 10.6 0 
Maadentie 38 86 132 93 89 109 111 151 
Kirkkotie 11 26 64 38 37 90 49 81 
Maadentien 
osuus 
27 60 68 55 52 19 62 70 
 
Anuntilan pumppaamolla virtaama kasvaa prosentuaalisesti paljon, mutta 
pumpatut määrät ovat kohtuullisen pieniä. Kuusimäkelän pumppaamolla 
virtaama kasvaa ~200 % ja veden määrä lisääntyy entisestään sadetta seu-
raavana päivänä. Kangastiellä virtaaman kasvu painottuu sadepäiville, ei-
kä muilla pumppaamoilla havaittua viivettä ole nähtävissä. Kangastien 
pumppaamon vedet kertyvät uudehkolta omakotialueelta. 
 
Kaava-alueiden viettoviemäreiden virtaamia on taulukossa pyritty määrit-
tämään laskennallisesti. Kasvu on viettoviemäreissä erittäin suurta mo-
lemmissa sekä Kirkonkylässä että Lapijoella. Kirkonkylässä virtaama kas-
vaa runsaan sateen jälkeen 5 -kertaiseksi ja Lapijoella jopa 7-kertaiseksi 
verrattuna kuivan ajan virtaamiin. 
 













Alueellisten lähtötietojen analysoinnin perusteella viemäriverkon kunto-
tutkimukset päätettiin kohdistaa ensisijaisesti Kirkonkylän ja Lapijoen 
kaava-alueiden viettoviemäreihin. 
7.1.3 Tutkimussuunnitelma 
Virtaamamittauksia suoritetaan yleensä kahdella eri periaatteella. Varsi-
naisten vuotovesien määrän selvittämiseksi mittaukset tulee suorittaa aa-
muyöllä, minimivirtaaman aikana. Parhaat vuodenajat kuivanajan mittauk-
sille ovat kesäkuukaudet ja talven pakkaskausi, jolloin pohjaveden pinta 
on yleensä alhaalla ja pinta- sekä vajovesiä on vähän. Hulevesiperäisten 
vuotovesien osuutta voidaan määritellä suorittamalla virtaamamittauksia 
samoista kaivoista sateisena ajankohtana. Mikäli mittaukset suoritetaan 
päivällä, tulee virtaamista vähentää alueen vedenkäyttö tuntivaihteluineen. 
Vähentämällä mittaustuloksista alueen varsinaiset vuotovedet, saadaan 
selville hulevuotovesien määrä. Parhaiten märän ajan mittaukset onnistu-
vat syksyllä ja keväällä lumen sulamisvesien aikaan. (Huttunen 1977, 24-
25; Karttunen 2004, 662; Kaupunkiliitto 1985, 24.)  
 
Viemäriverkon tiiveyden ja mahdollisten varsinaisten vuotovesien alueel-
lisen jakauman selvittämiseksi päätettiin viettoviemärilinjoissa suorittaa 
virtaamamittauksia. Virtaamamittausten toteutustavaksi valittiin kui-
vanajan mittaus, joka päätettiin toteuttaa pakkaskaudella ja aamuyöllä mi-
nimivirtaaman aikana. Minimivirtaaman aikana suoritetut mittaukset anta-
vat paremman kuvan varsinaisten vuotovesien määrästä, koska alueellises-
ta vedenkäytöstä ei ollut saatavissa tietoa. 
 
Eurajoen vesihuoltolaitos on teettänyt Vuove -vuotovesiselvityksen vuon-
na 1999. Vuototutkimusraportti on tämän opinnäytetyön liite 3. Mittaukset 
suoritettiin 20.4.1999. Tutkimuksen toteutti Oy E.Sarlin Ab. Vuove –
menetelmä perustuu virtaamamittaukseen sekä jätevesinäytteen analysoin-
tiin. Vuotovesiprosentti määritetään jätevedestä viiden eri veden laatupa-
rametrin avulla. Vuove -vuotovesitutkimuksen tuloksia hyödynnettiin ke-
vään 2013 virtaamamittausten suunnittelussa ja tulosten analysoinnissa. 
Virtaamamittauksia pyrittiin toteuttamaan samoissa kaivoissa kuin vuonna 
1999, jotta tulokset olisivat jossain määrin vertailukelpoisia vaikka tutki-
musmenetelmä oli erilainen. (Vuove-insinöörit Oy 2011.) 
7.2 Vuotovesiselvityksen toteutus 
Jätevesivirtaamien mittaus voidaan toteuttaa vesihuoltolaitoksen omana 
työnä tai konsulttitoimeksiantona. Virtaamamittaukset toteutti Hämeen 
Vesihuolto Oy Eurajoen kunnan tilauksesta. Mittaukset suoritettiin 25. - 
27.3.2013 välisenä aikana. (Kaupunkiliitto 1985, 23.) 
7.3 Linjakohtainen tutkimus 
Mittauspisteitä oli yhteensä 13, joista 10 Kirkonkylässä ja loput Lapijoen 
kaava-alueen vanhimmassa osassa. Mittauspisteiden sijainti on osoitettu 




ne sijaitsivat viemäriverkon solmukohdissa ja että mittaustulokset kuvas-
tavat erikseen rajattavissa olevan alueelta kertyvää vesimäärää. Kaksi mit-
tauspistettä varustettiin kiinteillä mittalaitteilla, jolloin mittaustietoa saa-
tiin 36 tunnin ajalta. 11 muusta mittauspisteestä mittaus suoritettiin ns. 
hetkellisenä mittauksena. Hetkelliset mittaukset suoritettiin 27.3.2013 klo 
2.00-4.45 välisenä aikana. Mittaushetkellä ilman lämpötila oli -5°C ja maa 
oli roudassa. Hämeen Vesihuolto Oy:n laatima vuototutkimusraportti on 
tämän opinnäytetyön liitteenä 4. 
7.4 Mittaustulokset 
Taulukkoon 6 on koottu mittaustietoa molemmista sekä vuoden 1999 että 
2013 vuototutkimusraporteista. Taulukon kolme alinta riviä kuvaavat mit-
taustuloksia Lapijoen kaava-alueella tehdyistä mittauksista. Tällä alueella 
ei ole aikaisemmin tehty viemäriverkon virtaamamittauksia. 
Taulukko 6. Virtaamamittausten tulokset 1999 ja 2013 












Tulo 1, suunta 
270 < 1 l/min       
  
Tulo 2, suunta 
180 0,21 ei mitattu 72%   
Tapuli, kaivo 
119 
Tulo 1 suunta 
180 0,42 0,7 59% 0,4 
Arvelantie, 
kaivo 133 
Tulo 1, suunta 
180 0,9 0,5-0,7 >90% 0,5 
Kalliotie, 
kaivo 146 
Tulo 1, suunta 





Tulo 1, suunta 
180 0,21 0,1 82% 0,1 
  
Tulo 2, suunta 
270 0,59 0,2 43% 0,1 
  
Tulo 3, suunta 
90 < 1 l/min 0     
Katajatie, 
kaivo 239 
Tulo 1, suunta 
270 0,59       
Kaivettulan-
tie, kaivo 170 
Tulo 1, suunta 
180 0,40 4,0 71% 2,8 
Myllärintie, 
kaivo 288 
Tulo 1, suunta 
180 0,30 0,2-0,3 48% 0,1 
Tuohitie, 
kaivo 280 
Tulo 1, suunta 
270 0,06 0,1-0,2 94% 0,1-0,2 
Kirkkotie, 
kaivo 366 
Tulo 1, suunta 
180 0,53        
  
Tulo 2, suunta 
120 < 1 l/min       
Nummitie, 
kaivo 683 
Tulo 1, suunta 
180 0,51       
Korpelantie, 
kaivo 1054 
Tulo 1, suunta 
180 0,06       
Korpelantie, 
kaivo 1068 
Tulo 1, suunta 




Vertailtaessa kahdella eri menetelmällä ja eri vuodenaikaan tehtyjen tut-
kimusten tuloksia, tulee niiden vertailukelpoisuuteen suhtautua kriittisesti. 
Kuitenkin saneerattujen ja saneeraamattomien alueiden tuloksissa on näh-
tävissä yhdenmukaisuutta. Yhteneväisiä tuloksia on nähtävissä ainakin 
mittauspisteissä 119, 133, 146, 280 ja 288. Näihin mittauspisteisiin jäteve-
si johdetaan alueilta, joilla ei ole juurikaan tehty saneeraustoimenpiteitä. 
Suurin ero puolestaan oli mittauspisteessä 170, jonka kertymäalue on suuri 
ja tutkimusten välissä tehdyt saneeraustoimenpiteet ovat olleet merkittä-
viä. Toisen perusteellisesti saneeratun alueen, Riikon osalta ei valitettavas-
ti ole saatavissa mittaustietoa vuodelta 1999. Tämän alueen jätevedet pur-
kautuvat, mittauspisteen 95 kautta ja tulevat tulosuunnasta 2. Tulosuunnan 
2 vuoto-osuus on ollut vuonna 1999 korkea (71 %), mutta virtaamaa ei 
padotusvaikutuksen vuoksi ole pystytty mittaamaan. Olisi ollut mielen-
kiintoista verrata myös tämän viemärilinjan mittaustuloksia. 
 
Kirkonkylän virtaamat ovat kokonaisuudessaan Lapijokea pienempiä ja 
ero korostuu verrattaessa viemärilinjojen pituutta. Lapijoen virtaamat 
muodostuvat huomattavasti pienemmällä viemärilinjapituudella. Kirkon-
kylän mittauspisteistä suurimmat virtaamat olivat kaivoilla 133, 366 ja 
246. Kaivojen 239 ja 170 virtaamasta valtaosa on peräisin kaivon 246 ker-
tymästä. Kaivon 170 alhainen virtaamaa verrattuna verkostossa yläpuolel-
la oleviin kaivoihin 239 ja 246 selittynee linjastossa mahdollisesti olevalla 
padotuksella tai mittaustapahtumien eriaikaisuudella. 
 
Lapijoen mittauspisteiden osalta on todettava, että virtaamat kaivoissa 683 
ja 1068 ovat korkeita. Ero mittauspisteen 1054 virtaamaan on merkittävä. 
Tosin mittaus tapahtui aamulla puoli viiden ja viiden välissä, joten täällä 
Kirkonkylää suurempi osa virtaamasta saattaa olla peräisin veden aamu-
käytöstä.   
 
Koska edellä tarkasteltujen pumppaamovirtaamien perusteella vuotove-
destä merkittävä osa vuotovedestä näyttäisi olevan vajovettä, on syytä 
olettaa, että vajovettä pääsee verkostoon myös muualta kuin runkoviemä-
rin epäjatkuvuuskohdista. Lisäksi osa vuotovedestä on myös pintavalunta-
peräistä hulevettä, jota saattaa päästä viemäriverkkoon normaalien reittien 
lisäksi myös tarkoituksellisesti ohjattuna.  Huleveden ja vajoveden tunkeu-

















8 VIEMÄRIVERKON KUNTOTUTKIMUS 
Vuotovesiselvityksen perusteella valitaan ne viemäriverkon osa-alueet, 
joilla ryhdytään viemäreiden kuntotutkimukseen. Kuten edellä on todettu 
kasvavat jäteveden virtaamat huomattavasti sekä Kirkonkylän että Lapijo-
en kaava-alueiden viettoviemäreissä sään muuttuessa sateiseksi ja yksittäi-
sen sadepäivän aiheuttama virtaamahuippu osuu seuraavalle päivälle. La-
pijoella virtaamat laskevat kirkonkylää nopeammin sään muuttuessa pou-
taiseksi. Kirkonkylän viettoviemäreiden virtaamamuutokset ovat Lapijo-
kea maltillisempia, mutta virtaamahuippujen tasaantuminen näyttäisi kes-
tävän pidempään. Tämän eron perusteella voidaan olettaa, että Kirkonky-
lässä virtamaakasvua aiheuttavat enemmän myös vajo- ja kuivatusvedet. 
Kolmas kuntotutkimukseen valittu alue oli Irjanteen kylä. Irjanteelta ker-
tyvät jätevedet muodostavat merkittävän osan Kirkkotien pumppaamon 
virtaamasta. Kirkkotien pumppaamon virtaaman havaittiin nelinkertaistu-
van sadejaksolla. Vuotovesien tunkeutumisreittien tarkemmaksi selvittä-
miseksi päätettiin teoriaosassa esitellyistä kuntotutkimusmenetelmistä va-
lita käytettäväksi tarkastuskaivojen kuntoselvitys ja savukoe. (Forss 2005, 
22) 
8.1 Tutkimussuunnitelma 
Tarkastuskaivojen kuntoselvitys toteutetaan ensisijaisesti silmämääräisesti 
tarkastellen. Näin toteutettu vuotokohtien etsintä on halpaa ja nopeaa. Pa-
ras aika kuntoselvityksen toteuttamiselle on keväällä roudan sulaessa, jol-
loin maaperässä on runsaasti vajovettä. Silmämääräisellä tarkastelulla voi-
daan todeta mm. tarkastuskaivojen vuodot ja luvatta tehdyt kuivatusvesi- 
ja hulevesiliitokset. (Kaupunkiliitto 1983, 51.)  
 
Savukokeet ja kuntoselvityksen toteutti Hämeen Vesihuolto Oy 20.5. – 
7.6.2013. Savukokeet ja tarkastuskaivojen kuntotutkimus tehtiin kirkonky-
län ja lapijoen kaava-alueilla, niissä viettoviemärilinjoissa, joissa virtaa-
mamittausten mukaan vuotoja näyttäisi olevan eniten. Lisäksi savukokeita 
suoritettiin Irjanteen kylässä, jossa on uudehko viemäriverkko, mutta siitä 
huolimatta sadesäällä esiintyy voimakasta virtaamien kasvua. 
8.2 Tutkimustulokset 
Tarkastuskaivojen kuntoselvitys toteutettiin savukokeiden yhteydessä ja se 
kohdistui niihin kaivoihin, joihin savua puhallettiin tai joiden ympäristöstä 
savua purkautui. Tarkastelun tuloksena löytyi saumoistaan vuotavia ja 
pois paikoiltaan liikkuneita betonikaivoja, viallisia, puutteellisesti asennet-
tuja sekä reunuksen yli tulvivia saneerauskaivoja. Myös viallisia ja vauri-
oituneita muovitarkastuskaivoja löytyi. Taulukossa 7 on esitetty kuntokar-









Taulukko 7. Savukokeissa ja kuntoselvityksessä havaitut puutteet 
Todettu vika / puute Lukumäärä 
Viallinen tonttikaivo 6 
Vuotava saostuskaivo 33 
Viallinen saneerauskaivo 6 
Vuotava betonitarkastuskaivo 10 
Tulviva saneerauskaivo 5 
Vuotava muovitarkastuskaivo 3 
Väärä kansityyppi 2 
Jätevesipumppaamon ylivuodosta puuttuu padotusventtiili 1 
Laiton hulevesiliitäntä 3 
 
Tonttikaivoissa tyypillisin vikamuoto oli yläreunastaan avarrettu viemäri-




Kuva 6. Avarrettu viemäriputki tonttikaivossa 
 
Savukokeiden avulla löytyi runsaasti vuotavia käytöstä poistettuja saos-
tuskaivoja. Näissä aikaisemmin käytössä olleissa kaivoissa läpikulkeva 
viemäriputki oli epäyhtenäinen. Saostuskaivoihin oli toisinaan ohjattu 






Kuva 7. Vuotava saostuskaivo, jossa epäyhtenäinen viemäriputki   
  
Kuten edellä on kerrottu, on Eurajoella vanhoja betonikaivoja saneerattu 
runsaasti asentamalla niiden sisälle muovinen saneerauskaivo. Kuntoselvi-
tyksessä löytyi kuusi viallista saneerauskaivoa, joissa ongelmana oli irron-












Vaikka betonisia tarkastuskaivoja on pyritty järjestelmällisesti saneeraa-
maan vuosien saatossa, löytyi vuotavia kaivoja tehdyssä kuntoselvitykses-
sä yhteensä 10. Tyypillisin vuoto sijaitsee betonirenkaiden saumoissa, joka 
on syntynyt routimisen seurauksena renkaiden liikuttua pois paikoiltaan. 
Joissain tapauksissa korokerengas oli siirtynyt sivuun jopa kymmenen 
senttimetriä. Myös putkiyhteissä esiintyi vuotoja ja renkaissa halkeamia. 
 
 
Kuva 9. Tarkastuskaivon korokerenkaan sivuttaissiirtymä 
 









Osa saneerauskaivoista on itsessään tiiviitä, mutta betonikaivon ympärys-
täyttö on huonosti vettä läpäisevää, jolloin veden pinta nousee ja vettä 
pääsee tulvimaan saneerauskaivon reunan yli jätevesiviemäriin. 
 
 
Kuva 11. Tulviva saneerauskaivo 
PEH –muovista valmistetut tarkastuskaivot ovat lähtökohtaisesti betoni-
tarkastuskaivoja tiiviimpiä ja paremmin routimista sietäviä. Näidenkin 
asentamisessa täytyy kuitenkin olla huolellinen ja varmistua siitä, ettei tii-
viste luiskahda pois paikoiltaan teleskooppiputkea asennettaessa tai ettei 
teleskooppiputki jää kovin vinoon kaivon rungon suhteen. Vuotavia muo-
vitarkastuskaivoja löytyi yhteensä kolme kappaletta. 
 
 




Harvinaisempi vuotoa aiheuttava asennusvirhe on sekoittaa hulevesi- ja jä-
tevesikaivojen kannet keskenään. Savukokeiden yhteydessä löytyi yksi jä-
tevesitarkastuskaivo, jossa oli ritiläkansi. Viereisessä hulevesikaivossa oli 
puolestaan umpikansi. Kaivojen kehykset ovat keskenään erikokoiset, jo-
ten virhe on tapahtunut jo teleskooppiputkia asennettaessa. 
 
 
Kuva 13. Kaivojen kannet vaihtuneet 
Maadentien jätevesipumppaamon ylivuotoputkesta puuttui padotusventtii-
li. Ylivuotoputki sijaitsee lähes ojan pohjalla, joten kovalla sateella vesi 
virtaa todennäköisesti pumppaamon tulokaivoon. Ylivuotoputkessa havait-
tu puute saattaa selittää omalta osaltaan Maadentien pumppaamon sade-
päivinä kohonnutta virtaamaa. Pumppaamoon yhteydessä oleva viemäri-
verkko itsessään on pieni ja melko uusi. 
 




Varsinaisia laittomia hulevesiliitäntöjä löytyi savukokeissa ainoastaan 
kolme. Toki saostuskaivojen kautta hulevesiä pääsee jätevesiviemäriin 
monien kiinteistöjen pihoilta ja katoilta, mutta suoraan viemäriverkkoon 







































Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää vuotovesien osuutta jätevesivirtaa-
massa eri vuodenaikoina sekä kuivana että sateisena jaksona. Lisäksi tut-
kittiin vuotovesien alueellista jakaumaa ja pyrittiin paikallistamaan tun-
keutumisreittejä. Viemäriverkon kuntoselvitys toteutettiin kaksiosaisena. 
Ensimmäiseksi tehtiin vuotovesiselvitys, jonka tulosten perusteella suori-
tettiin rajatuilla alueilla savukokeet ja tarkastuskaivojen kuntoselvitys. 
 
Vuotovesiselvitys aloitettiin virtaamatiedon alueellisella ja ajallisella ver-
tailulla. Pumppaamoista saatava virtaamatieto osoittautui erittäin käyttö-
kelpoiseksi määritettäessä vuotovesien alueellista jakaumaa. Vastaavan-
laista reaaliaikaista virtaamatietoa tuottavien kiinteiden mittalaitteiden 
asentaminen viettoviemäriverkon solmukohtiin, edesauttaisi vuototutki-
musten kohdentamista nyt tehtyä tarkemmin oikeille alueille. Tämän kal-
taisten mittareiden hyödyntäminen viemäriverkon valvontaan on Suomes-
sa vielä harvinaista.  
 
Kaikkia vuotovesiselvityksen virtaamamittauksia ei voitu toteuttaa alkupe-
räisen suunnitelman mukaisesti dataloggerilla varustetulla mittalaitteella, 
koska se ei fyysisen kokonsa puolesta mahtunut saneerauskaivon sisälle. 
Niissä kaivoissa, joihin oli asennettu saneerauskaivo, mittaus päätettiin 
suorittaa hetkellisen virtaaman mittauksena vuorokauden minimivirtaaman 
aikana. Joissakin viemärilinjoissa virtaama oli niin vähäistä, että virtaus-
nopeuden luotettava mittaaminen käytössä olleella mittalaitteella oli vai-
keaa.  
 
Vuotavien viemärilinjojen tarkempi paikallistaminen edellyttää jatkossa 
eri menetelmien monipuolisempaa hyödyntämistä. Tällaisia menetelmiä 
voisivat olla mm. Vuove -menetelmä ja TV-kuvaus. Jatkotutkimukset tuli-
si suorittaa alueilla, joilla virtaamat sadejaksona ja välittömästi sen jälkeen 
kasvavat kaikkein eniten. Kirkonkylän mittaustulosten perusteella Hirvi-
tien, Arvelantie ja Kalliotien mittauspisteiden yläpuolisilla viemärilinjoilla 
on syytä suorittaa jatkotutkimuksia, koska näyttää siltä, että vuonna 1999 
havaitut vuodot ovat edelleen korjaamatta. Lisätutkimuksia tarvitaan myös 
Lapijoen Nummitien ja Korpelantien varressa sijaitsevilla omakotialueilla. 
 
Tarkastuskaivojen kuntotutkimus ja savukokeet osoittautuivat myös hyö-
dyllisiksi. Savukokeet ja niiden ohessa tehty tarkastuskaivojen kuntotut-
kimus paljastivat mm. vuotavia sakokaivoja ja tarkastuskaivoja sekä lait-
tomia hulevesiliitäntöjä. Näiden tutkimusten tulokset on tarkasti dokumen-
toitu, mutta tässä raportissa ne esitetään ainoastaan yhteenvetona. Runko-
verkon viallisten tarkastuskaivojen korjaukset suoritettiin kesän 2013 ai-
kana, mutta kiinteistöjen järjestelmissä havaittuihin puutteisiin liittyvät 
toimenpiteet ovat vielä tekemättä. Yksi tärkeimmistä korjaustoimenpiteis-
tä on asentaa Maadentien pumppaamon ylivuotoputkeen padotusventtiili 
ennen syyssateita. 
 
Tämän tutkimuksen tulosten perusteella suoritettujen saneeraustoimenpi-
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